
Joensuun Vesi

Lähtevät vedet kooste 2023

Rantakylä Onttola Kerola Heinävaara Vallinniemi Huosiolampi Ahveninen Tuupovaara Kovero

Lämpötila °C 6,1 5,9 5,5 6,0 6,1 7,1 6,8 6,4 7,3

Koliformiset

bakteerit
pmy/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <1

Heterotrofinen

pesäkeluku 22 °C
pmy/ml 0 0 0 0 3 0 3 0 1

Sameus FNU <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,27 0,26 0,74 0,14 <0,1

Väri mg/l Pt <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Sähkönjohtavuus µS/cm 170 93 130 89 98 130 170 95 140 2500

pH 7,9 8,1 8,2 8,3 7,5 7,9 8,1 7,2 8,0 6,5-9,5

Rauta µg/l 1,3 0,70 0,82 1,7 23 13 41 4,9 1,5 <200

Mangaani µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,54 0,63 1 1,2 0,96 <50

Alkaliteetti mmol/l 0,81 0,64 0,63 0,66 0,89 1,2 1,6 0,73 1,3

Kokonaiskovuus mmol/l 0,68 0,40 0,55 0,39 - 0,64 0,82 0,4 0,63

Keskiarvo
Raja-arvo

STM 1352


